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Zestaw wodomierzowy wg schematu

SCHEMAT WEZtA WODOCIAGOWEGO
W POMIESZCZENIU NR 2

posadzka

1 - gtéwne zasilanie budynku PE63

2 - przejscie pe/stal 63/50 w przestrzeni posadzki

3 - przewod stalowy DN50

4 - tréjnik DN50/50

5 - przewdd stalowy DN50 zasilajacy instalacje wodociggowg
6 - zawor odcinajgcy na instalacji hydrantowej grzybkowy
7 - zawor odcinajgcy na instalacji wodociggowej grzybkowy
8 - zawor pierwszenstwa DN50 Honeyweel VV300

9 - przewdd stalowy DN50 zasilajgcy instalacje hydrantowg
10- zawdr antyskazeniowy BA DN50

11- zawdr antyskazeniowy EA DN50

12- filtr siatkowy DN50

13- wodomierz DN25 Altair V3 DN25 Q=6,3m3/h

14- wodomierz DN25 Altair V3 DN25 Q=6,3m3/h

zasilanie 'instalacji wodociggowsej
zasilanie instalacji hydrantowej

RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOZE BYC W CALOSO), LUB W CZESC PRZERYSOWANY, UZUPEENIONY LUB
ODSTAPIONY KOMUKOLWEK, BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA.

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCYINO — BUDOWLANE

ITJ IZABELA ZABLOCKA

RADEOW, ul. WIEJSKA 109, 63-440 RASZKOW
tel. 601 380 930

e-mal:  itjizabela.zablocka@interia.pl

INWESTOR

GMINA OSTROW WLKP, AL. POWSTARCOW WIELKOPOLSKICH 12
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63-400 OSTROW WIELKOPOLSKI

NAZWA INWESTYCJ!
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ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W TOPOLI MALEJ O PRZEDSZKOLE
 ZAPLECZEM KUCHENNYM

LOKALIZACJA INWESTYC

GMINA OSTROW WIELKOPOLSKI, OBREB TOPOLA MALA, ARKUSZ MAPY 1, DZ NR 338

PROJEKTANT PODPIS

MGR INZ. WIESLAW WENC UAN.7342-112/92 spec. instalacyino-inzynieryjna

SPRAWDZAJACY PODPIS

INZ. PAWEE KORTUS ~ WKP/0358/PWOS/12 spec. instalacyjna

OPRACOWAL PODPIS

MGR INZ. GRZEGORZ KOtODZIEJ

TEMAT RYSUNKU:

Profil przyfqcza wodociagowego

BRANZA STADIUM SKALA DATA NR RYS.

SANITARNA B [1:500/100] osms S-9




